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LA MAITRISE DE L'EAU

Defense Incendie

Commune de BEALENCOURT

PROGRAMME DE TRAVAUX
DE DEFENSE CONTRE
L'INCENDIE

PLAN DE LA DEFENSE INCENDIE
EXISTANTE ET PROJETEE

Pour la commuge : .

Pour le Conseil Général 62 :
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Poteau Incendie n°l
1 Débita 1 Bar : 62,00 m3/h
Pression Statique : 2,1 Bars

Poteau Incendie n°2
Débit GB : 78,00 m3/h
Débit a 0,6 Bar : 65,00 m3/h
Débit a 1 Bar : 57,00 m3/h

Pression Statique : 2,6 Bars

Citerne Incendie n°3

80 m3 avec réalimentation

—

Poteau d'Aspiration reliée
a la colonne descendante
du réservoir
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Citerne Incendie n°2
80 m3 avec réalimentation

Citerne Incendie n°1
/ 120 m3
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Poteau Incendie n°3
Débit GB : 52,00 m3/h
Débit 4 0,6 Bar : 44,00 m3/h
Débit a 1 Bar : 38,00 m3/h
Pression Statique : 2,4 Bars
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Prise Accessoire n°S
Débita 1 Bar: 10 m3/h
Pression Statique : 4,5 Bars

Prise Accessoire n°6
Débita 1 Bar: 14.4 m3/h
Pression Statique : 5,7 Bars
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